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MEMORIA DESCRIPTIVA

Programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia
limpia en municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000) en el marco del
Programa de Regeneraciéon y Reto Demografico del Plan de Recuperacion,

Transformacidén y Resiliencia.

Medida 2. Instalaciones de generacion eléctrica renovable para autoconsumo, con o
sin almacenamiento

Titulo del Proyecto: Instalacion Fotovoltaica en la cubierta del colegio de Sangiiesa.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES (MEDIDA 2)
CAPITULO UNICO

Instalaciones de generacion eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin
almacenamiento

1 DATOS DE IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

Entidad Solicitante: Ayuntamiento de Sangliesa
NIF: P3121600E

Domicilio: Calle Mayor, 31 bis
Provincia: Navarra

Comunidad Auténoma: Navarra

Persona de contacto: David Gordejuela Gutierrez
Correo electronico: davidg@nasei.es

Teléfono: 948 18 44 58

Ubicacion de las actuaciones (Si hay actuaciones en diferentes ubicaciones repetir este cuadro para
cada una de ellas)

Municipio / nicleo poblacional Sangliesa

CIF: P3121600E N° habitantes 4.933

2 DATOS DE IDENTIFICACION DE LAS ACTUACIONES

Instalacion de paneles fotovoltaicos en la cubierta del colegio municipal del municipio, para
autoconsumo eléctrico en el edificio y algin otro edificio municipal contiguo al colegio municipal,
mediante autoconsumo colectivo. Para ello se han instalado en la cubierta del colegio un total de 112
paneles de 400 Wp, lo que supone un total de 44,80 kWp. Se va a realizar un autoconsumo colectivo,

en las siguientes instalaciones:

e Escuela de Musica Juan Francés: ES0021000012075050YR
e Albergue Peregrinos: ES0021000012074520YT

e Escuela Infantil: ES0021000011258525QE

e Colegio Publico: ES0021000012074533YJ

e Biblioteca: ES0021000012074527YF

e (Casa Cultura: ES0021000012074525YM

e Auditorio: ES0021000006780781GX

e Oficinas Ayuntamiento 1: ES0021000006781656LB

e Oficinas Ayuntamiento 2: ES0021000012074529YD
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Residencia Municipal: ES0021000012074510MJ

2.1 CARACTERIZACION DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES

Las actuaciones contempladas bajo esta medida estan alineadas con el marco normativo europeo y
nacional de fomento del uso de energia procedente de fuentes renovables. Esta medida se plantea
ante la conveniencia de propiciar el cambio desde un sistema de generacion eléctrica centralizado —
donde la oferta se adapta a una demanda pasiva segln se requiera en cada momento— hacia un
sistema de generacion distribuida o continua, donde la generacion se integre en la red como un
elemento de eficiencia, de autogestion y de produccion asociada a los centros de consumo, en los que

sea posible actuar sobre la demanda de manera activa mediante sistemas adecuados de comunicacion

y control.

Indigue en la siguiente tabla cudl/cuales de las siguientes actuaciones que son objeto del programa de

ayudas, estéan desarrolladas en el proyecto para el que solicita ayuda:

Tecnologias de generacién y uso que recoge el proyecto

Fotovoltaica v
Edlica r
Hidraulica -
Instalacién de acumulacion eléctrica i~
Autoconsumo colectivo (s6lo edificios de uso publico) r

3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consta de 112 paneles conectados en 7 series de 16 paneles. Estos paneles se conectan
a un inversor conectado a red de la marca FIMER o similar de 50 kWp de potencia, se encuentra
ligeramente sobredimensionada la capacidad del inversor, de cara a posibles ampliaciones en un futuro.

Esta instalacion suministrara electricidad al colegio municipal y a edificios municipales cercanos al

colegio, concretamente a los siguientes suministros:

Escuela de Musica Juan Francés: ES0021000012075050YR
Albergue Peregrinos: ES0021000012074520YT

Escuela Infantil: ES0021000011258525QE

Colegio Publico: ES0021000012074533YJ

Biblioteca; ES0021000012074527YF

Casa Cultura: ES0021000012074525YM

Auditorio: ES0021000006780781GX

Oficinas Ayuntamiento 1: ES0021000006781656LB

Oficinas Ayuntamiento 2: ES0021000012074529YD
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Acciones a ejecutar:
e Instalacién linea de vida para poder trabajar en la cubierta.
e Instalacién de los soportes y los paneles en la cubierta.
e Conexionado e instalacién eléctrica, tanto los strings de la instalacién fotovoltaica, como a la

red eléctrica.

3.1 IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA

ApRICIO S DIRECCION COMPLETA

INFRAEST. (cuando sea necesario, indicar coordenadas UTM)

1 Colegio Municipal de | Plaza San Salvador, Sangiiesa, 31400 (NAVARRA)
Sanglesa

(*) Se anadirén a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias

3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA

El edificio cuenta con varias plantas de altura, dentro de las cuales se encuentran, oficinas, aulas para
el estudio, bafios ... Cuenta con caldera de gas para el suministro de agua caliente sanitaria. Se va a
instalar un inversor conectado a red para poder realizar autoconsumo. Los paneles iran en la cubierta,

sujetos mediante estructuras coplanares.

3.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS

Indique de forma ordenada y resumida la descripcién de las actuaciones con la tecnologia empleada
en cada edificio/infraestructura.

Dicha descripcién debe comprender la potencia nominal de la instalacién (potencia nominal del
generador kW), potencia nominal del inversor o alternador segln aplique (kW), la energia eléctrica
producida, la energia eléctrica auto consumida y la energia eléctrica vertida a red, la capacidad nominal
del acumulador y las caracteristicas técnicas de los principales equipos y del sistema de control en su

caso (n°, marca y modelo), etc.

DATOS DEL PROYECTO

DATOS DE LA INSTALACION GENERADORA
(copiar esta tabla tantas veces como instalaciones existan en el proyecto y rellenar solo las

tecnologias recogidas en el mismo)

Tecnologia de generacion eléctrica (FV, edlica, FOTOVOLTAICA
hidroeléctrica) indicar cudl/es incluye el proyecto

Instalacion Fotovoltaica

Potencia eléctrica instalacion fotovoltaica (kWp) 44,80 kWp
N°, potencia, marca y modelo de médulos fotovoltaicos* | 112 unidades, 400 Wp, TALESUN , TP6H72M
N°, marca, modelo de inversor o inversores* 1 unidad, FIMER PVS-50-TL-SX2- 52kWp
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Produccion eléctrica anual (kWh) 58.663

Energia eléctrica autoconsumida (kWh) 57.447

Energia eléctrica vertida a red (kWh) 1.216

Instalacion Edlica

Potencia eléctrica de la instalacion edlica (kW)

N°, potencia nominal, marca y modelo de cada
aerogenerador

Tipo de aerogenerador

Produccién eléctrica anual (kWh)

Energia eléctrica autoconsumida (kWh)

Energia eléctrica vertida a red (kWh)

Instalacion hidroeléctrica

Potencia instalacién hidroeléctrica (kW)

Potencia alternador (kW)

Potencia turbina (kW)

Tipo de central hidroeléctrica

Produccién eléctrica anual en bornas de central (kVWh)

Energia eléctrica autoconsumida (kWh)

Energia eléctrica vertida a red (kWh)

Instalacion de acumulacion eléctrica

Acumuladores: N°, marca*, modelo, tecnologia (no
valido acido plomo)

Capacidad de almacenamiento (kWh) (Maximo 2Wh/Wp)

DATOS DE LA INSTALACION INICIAL

Potencia contratada o potencia generador inicial (kW) Diferentes potencias en diversos contratos

Energia eléctrica demandada (kWh) 322.698

*Las marcas y modelos serdn orientativos de los equipos hasta que se produzca la contratacion de los mismos.

3.4 NORMATIVA Y REQUISITOS TECNICOS, ENERGETICOS Y AMBIENTALES

Las actuaciones proyectadas cumpliran con los requisitos técnicos energéticos y ambientales que se
definen para cada tecnologia de esta medida en el Anexo | (descripcion de las medidas elegibles),
medida 2, punto 4, de las Bases Reguladoras del Programa DUS 5000. Las actuaciones cumpliran con

la legislacién vigente que les sea de aplicacion y en particular.

¢ Lainstalacion cumple con lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico de baja tension y
sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) -aprobados por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.

e Modalidad de autoconsumo de acuerdo al RD 244/2019 o instalacién aislada de red.

Autoconsumo con compensacion de excedentes.
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« Justificacion del porcentaje de consumo de la energia eléctrica generada por parte de

consumidores asociados publicos.

4 DETALLE PARA CADA ACTUACION DEL PROYECTO
4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA NUEVA INSTALACION

No se hara ningin cambio ni remodelacién de la instalacion actual, no es necesario realizar obra civil.
Se instalaran los paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio, mediante los soportes coplanares. El
inversor se instalara, aprovechando las acometidas eléctricas actuales, junto a los cuadros de mando
y protecciones de la instalacién eléctrica actual. Habra coeficientes de reparto, que seran la base para
el reparto de la electricidad entre los distintos contratos que consumiran la electricidad producida por la

instalacion fotovoltaica.

4.2 CONSUMO Y PRODUCCION DE ENERGIA EXPRESADOS EN TERMINOS DE
ENERGIA FINAL

El célculo de la produccion eléctrica se estima mediante la pagina web de PVgis, la cual toma de
referencia las irradiancias solares de los Gltimos diez afios.

Con estos datos, mediante el software PVsyst, se hace una estimacion de la energfa anual generada.
Para la obtencion de los consumos horarios, se han descargado los valores recogidos por el contador
inteligente del edificio, a través de la pagina web de Iberdrola Distribucion.

Se han descargado los consumos de nueve contratos eléctricos municipales, en el informe justificativo

adjunto se ven los resultados obtenidos mediante los datos analizados.

4.3 JUSTIFICACION DOCUMENTAL DE LA ACTUACION A REALIZAR (EX ANTE)

La justificacién técnica de la actuacion, ademas de la informacién que se facilita en esta memoria
descriptiva, se complemente con los documentos que se relacionan en el Anexo | (descripcion de las

medidas elegibles), punto 5, para esta Medida 2:
+ Informe, firmado por un técnico competente, que justifique la prevision de que el consumo
anual de energia por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalacion sea

igual o mayor al 80 % de la energia anual generada por la instalacion objeto de la ayuda.

Para justificar los requisitos del parrafo anterior, los consumos de los edificios (o
infraestructuras) conectados a la instalacion de autoconsumo y el correcto
dimensionado de la instalacion generadora, se podran utilizar datos historicos de
consumo o en su defecto casos tipo, que podran tener en cuenta las previsiones de
demanda de las instalaciones publicas.

s Plano de implantacién de los nuevos equipos generadores y esquema unifilar que permita

comprender perfectamente la actuacion a desarrollar.

Medida 2. Instalaciones de generacién eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin almacenamiento Pagina 6



4.4 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTE ELEGIBLE

Sélo podran considerarse subvencionables aquellos conceptos definidos en el articuio 10 de las
Bases Reguladoras del Programa DUS 5000, que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios para la ejecucion del proyecto
presentado, en base a la descripcion de las actuaciones aportada en esta memoria descriptiva.

El presupuesto elegible desglosado incluird un listado de Ias actuaciones elegibles, de forma que

queden perfectamente identificadas y segregadas de otras actuaciones que pudieran incluirse en

el proyecto, pero no sean objeto de la ayuda. Se enumeraran las unidades de obra del

presupuesto _de contrata que el solicitante considere elegibles. Las actuaciones elegibles

deberéan tener unidades de obra diferenciadas e identificadas respecto a otras actuaciones que no
lo sean.

Las partidas de obra de presupuesto de contrata y del apartado de "Mediciones y Presupuesto”
del proyecto técnico o memoria técnica de disefio (que serviran de base para la licitacion y
contratacion de las actuaciones) deben coincidir.

En el caso de proyectos presentados por entidades supralocales que afecten a més de un
municipio, la informacion a proporcionar estara separada para cada uno de los municipios a los
que corresponda la ejecucion del proyecto.

En este apartado, se rellenara un cuadro presupuestario con la siguiente informacion:

RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO SINGULAR PRESENTADO
CAPITULO E001.01 ESTRUCTURA SOPORTE
Cédigo de v . Precio Total
la partida Nombre de Ia Des_crlpc:lon de la Cantidad | unitario partida de
de obra partida de obra partida de obra (€) obra (€)
Suministro e instalacion
SOPORTE de estructura coplanar
COPLANAR de aluminio galvanizado
F001.01.01 FIJACION A TEJA | o similar, con fijaciones 28 185,61 5.197,08
4 MODULOS para teja arabe, para
VERTICAL cubierta inclinada de
una fila de 4 médulos.
TOTAL CAPITULO E001.01 (€) 5.197,08
CAPITULO E02 INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION
Cable topsolar PV | Suministro e instalacion
E001.02.01 ZZ-F (AS)1x6 de metro lineal de 700 2,99 2.093,00
Solar Negro instalacién eléctrica
CABLE Suministro e instalacion
E001.02.02 TOPSOLAR PV de metro lineal de 700 2,99 2.093,00
ZZ-F(AS) 16 instalacion eléctrica
SOLAR ROJO
TOMA DE TIERRA | SUE000 S e
E001.02.03 DE PANELES ld ent 1 376,42 376,42
FOTOVOLTAICOS | 9¢€nera f corriente
continua
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£001.02.04

PROTECCION
ALTERNA

Suministro e instalacion
de protecciones en el
lado de alterna. Incluye:
- 1 Ud Magnetotérmico
-1 Ud Diferencial 1l-
40A/300mA

951,65

951,65

E001.02.05

TIERRAS

INSTALACION B.T.

Suministro e instalacion
de toma de tierra
general de baja tension,
formada
por picasde 14 mmgy
2 m. de longitud, cable
de Cu desnudo
de 50 mm, accesorios
varios y mano de obra
de colocacion.

56,81

56,81

E001.02.06

BANDEJA
REJIBAND DE
60X35 MM

Suministro e instalacion
de Bandeja de hilo
BASORFIL o similar,
de Galbanizado en
Caliente y de
dimensiones 60x35 mm
(base x altura).
Incluye tapa para
bandeja de 60x35mm,
parte proporcional de
accesorios
y mano de obra.
Totalmente montada e
instalada.

50

18,50

925,00

£001.02.07

RZ1-K(AS) 0.6/1
kV 3x35+1x16
mm2

Suministro e instalacion
de metro lineal de
instalacién eléctrica libre
de halégenos tipo RZ1-
K 0.6/1 kV 3x25mm2 +
1x16mm?2 o similar,
incluyendo pequefio
material eléctrico y
mano de obra.
Totalmente instalada y
conexionada.

100

28,78

2.878,00

E001.02.08

SISTEMA DE
TELEGESTION
PARA CUADROS
ELECTRICOS

Suministro e instalacion
de dispositivo loTHH:
equipo preparado para
montaje en carril DIN,
dispone de protocolo
MQTT, con muitiples
comunicaciones:
ethernet, WIF!, GPRS,
NB-loT, Z-wave (1),
Bluetooth, BLE Mesh,
RF Sinapse, Modbus,
DALI, DMX512. El
equipo permite la
medida del cuadro a
través de su analizador
asociado a sus
comunicaciones
Modbus.

922,88

922,88
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E£001.02.09

CAJA GENERAL
DE PROTECCION
Y MEDIDA 160A

Suministro e instalacion
de caja general de
proteccién con bases
BUC de maxima
seguridad segun NI-
76.50.01, marca Uriarte
GL160A-7-BUC,
homologado para
Iberdrola, de 160A de
intensidad, seccionable
en carga, esquema 7,
para colocacién en
pared. Totalmente
montado y conexionado.
Incluso mano de obra,
pequefio material, y
fusibles de 160A.

320,49

320,49

E001.02.10

PARARRAYOS
NIMBUS 45

Suministro e instalacion
de PARARRAYOS
NIMBUS 45 con sistema
de cebado electrénico o
similar. Compuesto por
el siguiente material:
1Ud. Pararrayos Nimbus
45 con sistema de
cebado electrénico en
acero inoxidable AlSI
316 (Doble capa).
1Ud. Pieza de
adaptacién Nimbus a
mastil
1Ud. Juego de anclajes
placa tornillos metélicos
15cm
1Ud. Mastil de 6m
galvanizado
40m Cable de cobre
desnudo de & 50...

3.010,94

3.010,94

TOTAL CAPI

TULO E001.02 (€)

13.628,19

CAPITULO

E001.03 ELEMENTOS DE CAPTACION

E001.03.01

MODULO
FOTOVOLTAICO
400 WP TALESUN

TPGH72M

Suministro e instalacion
de moédulo fotovoltaico
monocristalino marca

TALESUN, modelo
TP6H72M de potencia
maxima 400 Wp, o
similar,

112

171,45

19.202,40

E001.03.02

INVERSOR
TRIFASICO ABB
PVS-50-TL-SX2-

52kWp

Suministro e instalacion
de inversor trifasico ABB
TRIO
PVS-50-TL-SX2 o
similar de 50 kW de
potencia nominal de
saliday 52
kW de potencia nominal
de entrada, rendimiento
maximo 98,3%.

5.356,62

5.356,62
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Suministro e instalacién
de conectores MC4 para
diametro de 2,5-6mm2.

KCF-06 SET Incluye mano de obra
E001.03.03 | CONECTORES e | 20 4,45 89
MC4 2,5-6mm2 Peq :
Competamente

montado, conexionado y
funcionando.

TOTAL CAPITULO E001.03 (€) 24.648,02

CAPITULO E001.04 OBRA CIVIL

Arqueta para instalacion
de pararrayos de
30x30cmy 65 cm de
profundidad, formada
por: solera de hormigén
HM-20y 15 cm de
espesor, desagtlie
central y formacién de
pendiente, fabrica de
ARQUETA DE ladrillo perforado de 1

30x30 cm pie con mortero M5 (1:6)
y enfoscado interior,
incluso cerco,
embocadura de
canalizaciones y
excavacion; construida
segun Ordenanza
Municipal y REBT.
Medida la unidad
ejecutada.

E001.04.01 1 498,15 498,15

TOTAL CAPITULO E001.04 (€) 498,15

CAPITULO E001.05 SEGURIDAD COLECTIVA

Suministro, instalacion y
certificacién de una
NEADEVIDA | Inee e v Fozonte)
HORIZONTAL FIJA | 1Y m.
Incluye mano de obray | 60 60 3.600
CUBIERTA .
PRINCIPAL parte p~ropor0|o!1al de
pequefio material.
Totalmente montada e
instalada.

£001.05.01

TOTAL CAPITULO E001.05 (€) 3.600,00

CAPITULO E001.06 PANEL DIVULGATIVO

Suministro e instalacién
de panel divulgativo
digital con la siguiente
informacion:
1} Potencia instalada de
PANEL generacion (kVV) .
E001.06.01 | DIVULGATIVO 2) Produccion diaria 1 75293 | 752,93
DIGITAL acumulada- ngh).
3) Produccion
acumulada desde la
puesta en servicio
(kWh).
4} Emisiones evitadas
acumuladas esde la
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puesta en servicio (kg

de CO2).
TOTAL CAPITULO E001.06 (€) 752,93

CAPITULO E001.07 HONORARIOS

E001.07.01 Gestion Ayuda 1 850 850
E001.07.02 Proyecto técnico 1 1.700 1.700
E001.07.03 Direccién obra 1 1.200 1.200
TOTAL CAPITULO E001.07 (€) 3.750
TOTAL COSTE DE EJECUCION DEL PROYECTO SINGULAR (€) 52.074,37
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO CON IVA (€) 63.009,98
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO ELEGIBLE (€) 52.074,37
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 63.009,98

Notas:

1. Se afadiran a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante
considere elegibles por capitulos independientes.

2. En el presupuesto, el IVA y demés impuestos/tasas aplicables, se expresaran de forma desglosada para su correcta
identificacion.

3. El coste TOTAL de ejecucion del PROYECTO SINGULAR (expediente solicitado dentro de la convocatoria) incluira todas las
partidas necesarias para la ejecucion y justificacion de la actuacion (art. 10 de las bases).

4. En el caso de que alguna actuaciéon no sea considerada elegible (de conformidad con las Bases Reguladoras del Programa
DUS 5000) pero vaya a ejecutarse (licitarse y contratarse) junto con el proyecto presentado a esta convocatoria se indicara en
la partida correspondiente con la ref. “no elegible” y se detraera del coste de ejecucion del proyecto total, conformando el coste
de ejecucion del proyecto elegible (con y sin IVA/IGIC).

4.5

CALCULO DEL COSTE ELEGIBLE, COSTE ELEGIBLE MAXIMO, COSTE
SUBVENCIONABLE Y JUSTIFICACION DE LA CUANTIA DE LA AYUDA
SOLICITADA

4,51 COSTE ELEGIBLE (MEDIDA 2)

De conformidad con los costes declarados en el apartado anterior, se facilitara el coste total elegible
asociado a esta medida 2 en el proyecto singular:

MEDIDA 2

COSTE TOTAL ELEGIBLE SIN IVA (€) COSTE TOTAL ELEGIBLE CON IVA (€)

52.074,37 63.009,98

45.2 LIMITE DEL COSTE ELEGIBLE DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el articulo 9, punto 4 de las Bases Reguladoras del Programa
DUS 5000: Sélo se podran presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una
inversion o coste total elegible, entendida como suma de todas las medidas de actuaciéon que se
planteen en la solicitud, superior a 40.000 € e inferior a 3.000.000 €.

A este respecto, debe tenerse en cuenta ademas que, de conformidad con el articulo 10 las Bases
Reguladoras del Programa DUS 5000, el IVA/IGIC tendra la consideracién de coste elegible siempre

que no sea susceptible de recuperacion o compensacion para la entidad local beneficiaria.

En el caso de que el proyecto singular incluya varias medidas de actuacion el coste elegible TOTAL del
proyecto a consignar en la siguiente tabla sera la suma de los costes elegibles totales por medida (CE
medida 2 + CE medidan + ...):
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Limite superior

LIS Dt enlor. del coste elegible TOTAL PROYECTO (€) e ST

coste elegible

40.000 € < 63.009,98 € <3.000.000 €

En el coste elegible TOTAL del proyecto se incluira el IVA/IGIC siempre que no sea susceptible de recuperacion
0 compensacion para la entidad local beneficiaria.

453 CALCULO DEL COSTE ELEGIBLE MAXIMO — MEDIDA 2

Para la Medida 2, Instalaciones de generacién eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin
almacenamiento, y de conformidad con lo especificado en el Anexo |, punto 3, de las Bases
Reguladoras, se considerara un coste elegible unitario maximo que sera el que resulte de las
siguientes expresiones en funcién del caso al que corresponda, donde P (kW) es la potencia eléctrica
de la instalacién:

Actuaciones Coste elegible maximo (€/kW)
Instalacion fotovoltaica para autoconsumo 1.100 x P(kW)*
Instalacion edlica 3.884 x P (KW)*
Instalacion hidroeléctrica con acumulacién 4.531 X P (kKW)*
Almacenamiento eléctrico 500 X C (KWh)*

1. *P (kW) es la potencia eléctrica instalada definida para cada tecnologia y C es la capacidad de almacenamiento
eléctrico expresada en kWh.

2. Los anteriores costes elegibles méximos son sin IVA/IGIC, por lo que, dichos valores méximos se
incrementaran con dicho impuesto en el caso de que este sea elegible para la entidad local.

En este cuadro deben indicar los calculos que han realizado para llegar al coste elegible maximo

segun la convocatoria:

1100 x 44,80 kWp=49.280,00 €

454 CALCULO DEL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE — MEDIDA 2

Comparados los valores de los apartados 4.5.1 (coste elegible, medida 2). y 4.5.3 (coste elegible
maximo, medida 2), el coste subvencionable sera el valor mas bajo de ambos:

MEDIDA 2
COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE SIN IVA | COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE CON IVA
(€) (€)
52.074,37 63.009,98
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455 AYUDA MAXIMA SOLICITADA — MEDIDA 2

La ayuda méxima a otorgar al proyecto sera el resultado de la aplicacion sobre el coste subvencionable
el correspondiente porcentaje de ayuda segun se indica en el articulo 11 de las Bases Reguladoras del
Programa DUS 5000.

i Coste Proyecto | Porcentaje Ayuda
Il:(\)/;rls(lg)n elec?bslfae((é) subvencion integral de ayuda solicitada
g able (€) (SIINO) (%) (€)
SIN IVA 52.074,37 52.074,37 52.074,37 Sl 100 52.074,37
CON IVA

(e”:;rclff: de | 63.009,98 63.009,98 | 63.009,98 Sl 100 63.009,98
elegible) E

MEDIDA 2 - AYUDA MAXIMA TOTAL SOLICITADA | 63.009,98

4.6 PLANIFICACION EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE
ADJUDICACION Y DE LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN
SERVICIO

De conformidad con el articulo 10, la fecha de inicio de la actuacién que figure en la planificacion debera
ser posterior a la entrada en vigor de publicacion del real decreto que regula la concesion de ayudas
del presente programa (4 de agosto de 2021). En dicha planificacién se incluira tanto la prevision del
procedimiento de contratacion, como de la resolucién del mismo y de la ejecucién de las actuaciones y
su puesta en servicio.

Se incluira un resumen de las contrataciones previstas para la ejecucién de las actuaciones

Objeto del contrato Presgpuesto Tlp(_) d_e Fecha prewﬁa de
previsto (€) procedimiento contratacién
Gestion Ayuda 1.028,50 Contrato dg menor Noviembre 2021
cuantia
Contrato de menor Un mes tras la
Proyecto técnico 2.057 y concesion de la
cuantia
ayuda
Seis meses tras la
Ejecucion obra 58.472,49 Abierto concesion de la
ayuda
Contrato de menor Un mes tras la
Direccion obra 1.452 g concesion de la
cuantia
ayuda

* Basado en la ley Foral 2/2018 del 13 de abril de contratos publicos

4.7 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES

Presentacion justificada de los siguientes indicadores de productividad. Cumplimentar de manera

separada para cada tecnologia por separado y posteriormente totalizar:
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Potencia eléctrica Generacion anual Ahorro anual de

renovable instalada de energia eléctrica | emisiones de CO2
(kW) renovable estimada | (teqCO,/aiio):
(kWh/afio)
Solar fotovoltaica | 44,80 58.663,62 20.942,91

Edlica

Hidroeléctrica

Total

Para los calculos de energia primaria y emisiones se deberan utilizar los factores de paso y de emisién

que figuran en el ANEXO L.

5 ACLARACIONES ADICIONALES / DOCUMENTACION ADICIONAL ACLARATORIA.

Se pueden listar las aclaraciones adicionales necesarias para mejorar la comprensién del proyecto y
facilitar su evaluacion, asi como para indicar la documentacién adicional que se considere necesario

aportar con el fin de facilitar la comprensién del proyecto en su conjunto.

6 IDENTIFICACION DEL TECNICO/A QUE ELABORA LA MEMORIA

Datos de la persona técnica responsable de la entidad solicitante o de la asistencia técnica que
la entidad solicitante haya designado:

Nombre: David Gordejuela Gutierrez

Fecha:03/11/2021

Firma:

Fdo.: David Gordejuela Gutierrez
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ANEXO |

Tabla de factores de paso de energia final a emisiones de CO2 y de energia final a energia primaria

Factores de | E.primaria E.primaria -NO E.primaria/
emision (Kg | renovable/ E.final | renovable/ E.final | E.final (kWh
COa kWh Efinay | (kWh E.primaria | (kWh E.primaria | E.primaria/ kWh
renovable/ kWh NO renovable/ E.final)
E.final) kWh E.final)
Electricidad
0,357 0,396 2,007 2,403
Nacional
Gasodleo
0,311 0,003 1,179 1,182
calefaccion
GLP 0,254 0,003 1,201 1,204
Gas natural 0,252 0,005 1,190 1,195
Carboén 0,472 0,002 1,082 1,084
Biomasa no
0,018 1,003 0,034 1,037
densificada
Biomasa
densificada 0,018 1,028 0,085 1,113
(pelets)

NOTA: Estos datos proceden del Documento reconocido del RITE “FACTORES DE
EMISION DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGIA PRIMARIA DE
DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE
EDIFICIOS EN ESPANA’ y de aplicacién a partir de 14 de enero de 2016.
Se deberan usar estos factores dados para la electricidad nacional y ho —en su
caso- factores regionales (peninsulares, o insulares, que pudieran resultar de
aplicacion), con el objeto de facilitar la sintesis estadistica de los resultados
agregados para todo el programa.
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